
±0,00

+2,80

1/112a
1/112a

Φ=249 W

10V/500
720 mm20 °C

1,00  1/114
1/114

Φ=575 W

20V/500
920 mm20 °C

1,00  1/120
1/120

Φ=456 W

20V/500
920 mm20 °C

1,00  1/121
1/121

Φ=969 W

20V/500
[1400 mm]

20 °C

1,50  1/122
1/122

Φ=954 W

20V/600
[1320 mm]

20 °C

1,00  1/123

Φ=614 W

20V/600
[920 mm]

20 °C

1,00  1/124
1/124_b

Φ=740 W

20V/600
[1000 mm]

20 °C

1,00  1/124
1/124_a

Φ=1231 W

20V/900
[1200 mm]

20 °C

2,00  1/128
1/128

Φ=1109 W

20V/500
2000 mm20 °C

1,50  1/125
1/125

Φ=1074 W

20V/900
[1120 mm]

20 °C

2,00  1/117
1/117_a

Φ=541 W

20V/500
920 mm20 °C

1,00  1/117
1/117_b

Φ=541 W

20V/500
920 mm20 °C

1,00  1/113
1/113

Φ=683 W

20V/500
1120 mm20 °C

1,50  1/112
1/112

Φ=545 W

20V/500
1120 mm20 °C

1,00  1/109
1/109

Φ=939 W

20V/600
[1200 mm]

20 °C

1,00  1/107
1/107

Φ=587 W

20V/500
920 mm20 °C

1,00  1/106
1/106

Φ=202 W

10V/500
600 mm20 °C

1,00  1/101
1/101_c

Φ=774 W

20V/500
1400 mm20 °C

1,00  1/101
1/101_b

Φ=774 W

20V/500
1400 mm20 °C

1,00  1/101
1/101_a

Φ=774 W

20V/500
1400 mm20 °C

1,00  1/104
1/104

Φ=1011 W

20V/600
[1320 mm]

20 °C

1,50  1/111
1/111

Φ=569 W

20V/500
[1120 mm]

20 °C

1,00  1/110
1/110

Φ=192 W

10V/500
600 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
575 W

17 x 2,75
456 W

17 x 2,75
969 W

17 x 2,75
954 W

17 x 2,75
740 W

17 x 2,75
1231 W

17 x 2,75
1109 W

17 x 2,75
541 W

17 x 2,75
541 W

17 x 2,75
683 W

17 x 2,75
939 W

17 x 2,75
587 W 17 x 2,75

774 W

17 x 2,75
774 W

17 x 2,75
774 W

17 x 2,75
1011 W

32 x 4,0
18334 W

32 x 4,0
16141 W

32 x 4,0
14600 W

26 x 4,0
8088 W 26 x 4,0

8088 W

26 x 4,0
7647 W

21 x 3,45
5015 W

21 x 3,45
4474 W

17 x 2,75
2983 W

2
22
2 26 x 4,0

5848 W
21 x 3,45

5059 W
21 x 3,45

4285 W
21 x 3,45

3511 W
21 x 3,45

2737 W 17 x 2,75
1726 W

17 x 2,75
192 W

32 x 4,0
26079 W

2/211
2/211_a

Φ=441 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
441 W

2/206
2/206

Φ=556 W

20V/500
[1320 mm]

20 °C

1,00  

17 x 2,75
556 W

2/204

Φ=583 W

20V/500
1120 mm

1,00  2/203
2/203

Φ=382 W

10V/500
1120 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
583 W

17 x 2,75
382 W

2/218
2/218_b

Φ=479 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  2/218
2/218_a

Φ=479 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  

2/217
2/217

Φ=697 W

20V/500
[1600 mm]

20 °C

1,00  

17 x 2,75
697 W

2/216
2/216

Φ=673 W

20V/500
[1600 mm]

20 °C

1,00  

17 x 2,75
673 W

2/201
2/201

Φ=470 W

20V/500
[1120 mm]

20 °C

1,00  

17 x 2,75
470 W

2/215
2/215

Φ=616 W

20V/500
[1320 mm]

20 °C

1,00  

17 x 2,75
616 W

2/214
2/214_b

Φ=493 W

20V/500
[1200 mm]

20 °C

1,00  2/214
2/214_a

Φ=481 W

20V/500
[1200 mm]

20 °C

1,00  2/211
2/211_b

Φ=441 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
493 W

17 x 2,75
481 W

17 x 2,75
441 W17 x 2,75

1415 W

17 x 2,75
965 W

P6

17 x 2,75
958 W

26 x 4,0
7745 W

P8 P9 P10 P11

2/213
2/213

Φ=588 W

20V/500
1120 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
588 W

32 x 4,0
15671 W

32 x 4,0
15055 W

P12 P13

17 x 2,75
449 W

2/210
2/210

Φ=449 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  

P1 P2 P3

2/207
2/207

Φ=493 W

20V/500
1000 mm20 °C

1,00  2/208
2/208

Φ=229 W

10V/500
720 mm20 °C

1,00  2/209
2/209

Φ=229 W

10V/500
720 mm20 °C

1,00  

17 x 2,75
950 W

P4

2/205
2/205

Φ=610 W

20V/500
[1200 mm]

20 °C

1,50  2/202
2/202

Φ=589 W

20V/500
[1200 mm]

20 °C

1,50  

17 x 2,75
610 W

17 x 2,75
589 W

2/204
20 °C

17 x 2,75
1199 WP5

P5

17 x 2,75
569 W

44

44
55

55

P7

66

66

Termomodernizacja budynku 
szpitalnego wraz z budynkiem 
administracyjnym w Zespole nr 2 
przy ul. Józefowskiej 119 w 
Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 
Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. 
M.Katowice w ramach inwestycji pt. 
Termomodernizacja obiektów KCO 
w Katowicach

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ: DATA:

BRANŻA:

SANITARNA

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, 
e-mail: sar@sar-katowice.eu

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

PW

Rozwinięcie instalacji CO

08

Katowicekie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

inż.Aleksandra Księżopolska

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, 
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY 
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO  DO WPROWADZANIA ZMIAN.

maj
2017r. 1:100

mgr inż. Janusz Piechowicz
Upr. 444/02

mgr inż. Wojciech Ciepliński 
Upr. 450/02


